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RAPORT Z BADAN NR 26230 /LB / 2018
Zleceniodawca: Szkota Podstawowa Nr 58
z Oddziatami Integracyjnymi im. Marii Dabrowskiej
Al. B. Krzywoustego 11
40-870 KATOWICE
Badany obiekt: Woda Stan prébki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Basen giéwny
Inne dane: Woda w niecce basenowej
Prébkobiorca: Laboratorium OBiKS$
Data pobierania: 2018-10-08
Data dostarczenia: 2018-10-08

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 272292

Wynik Niepewnosé
Y Temperatura 282 °C 1.0 °C
Y pH 7.0 0.2
Y Chlor catkowity 0.70 mgfl 0.18 mg/l
Y Chlor wolny 0.41 mgf 0.08 mg/l
Y Chlor zwigzany 0.29 mg/ 0.07 mg/l
Y Potencjat utleniajgco-redukujacy (redoks) 725 mv 51 mV
Y Metnosé 0.30 NTU 0.06 NTU
Y Azot azotanowy 069 mg/ 0.10 mg/!
Y Azotany 3.1 mg/l 0.5 mg/l
Y Indeks nadmanganianowy (utlenialnosé) 3.2 mg/l 0.6 mg/l
Y THM - suma 0.036 mg/ 0.009 mg/l
Y Trichlorometan / Chloroform 0.036 mag/l 0.007 mg/l
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 mi
Y Liczba Pseudomonas aeruginosa 0 jtk/100 ml
Y Ogolna liczba mikroorganizméw w 36°C 23 jtk/1 ml [16-34] jtk/ml
Y Pobieranie prébki wody \'4
Numer proby 272292:

Data rozpoczecia badan biologicznych: 08.10.2018r.

Data zakoriczenia badan biologicznych: 10.10.2018r.

Data zakoriczenia pozostalych badan: 18.10.2018r.

Potencjat utleniajaco-redukujacy (redoks): zmierzony przy uzyciu elektrody Ag/AgCl z 3,5 m KCI.
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RAPORT Z BADAN NR 26230/ LB / 2018

Temperatura

pH
Chlor catkowity
Chlor wolny
Chlor zwigzany
R Potencjat utleniajgco-redukujacy (redoks)
Metnosé
Azot azotanowy
Azotany
Indeks nadmanganianowy (utlenialno$¢)
THM - suma
Trichlorometan / Chloroform
Liczba Escherichia coli
Liczba Pseudomonas aeruginosa
0Ogélna liczba mikroorganizmoéw w 36°C
Pobieranie prébki wody
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Dia probek nie pobranych

Metoda badawcza

PB/BT/8/B:07.05.2013

PN-EN [SO 10523:2012
PB/BT/11/E:22.06.2016
PB/BT/11/E:22.06.2016
PB/BT/11/E:22.06.2016
PB/FCH/38/D:03.06.2016

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

PN-EN ISO 13395:2001

PN-EN 1SO 13395:2001

PN-EN ISO 8467:2001

PN-EN 1SO 10301:2002

PN-EN ISO 10301:2002

PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017
PN-EN 1SO 16266:2009

PN-EN ISO 6222: 2004

PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN 1SO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Jezeli nie podano inaczej dpla probek nie pobranych przéz Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Katowice, 2018-10-22

Strona: 2/2
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rzez Laboratorium dane dotyczace prébki zostaty podane przez Klienta, wyniki badari dotyczg tylko dostarczonych probek, niepewno$é wyniku nie uwzglednia pobierania.

Y - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N — badanie nieakredytowane, Y(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykcnawey,

&NR) - badanie wykonane metodg alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowazno$ci wynikéw, R — zamiészczony na pierwszej stronie
omentarz do wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Wyniki ponizej (<) | powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badan biologicznych) s nieakredytowane.

Niepewnos¢: dla badarh sensorycznych podano jako przedziat $redniej geometrycznej, dla badari biologicznych podane jake przedziat niepewnosci pormiaru (wspblczynnik rozszerzenia k=2,

prawdopodobienstwo 95%), dla pozostalych badar ckreslono jako niepewnos¢ rozszerzong {wspdtezynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienistwo 95%).

Dla wynikow ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sig.

Daty wykonywania badan sg idenqg"lkowalne w zapisach Laboratorium.
rocedurg Ogéding P-8 ,Rozpatrywanie skarg”. Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

Skargi rozpatrywane sg zgodnie z



OSRODEK BADAN | KONTROLI SRODOWISKA

Spdétka z 0. o w Katowicach

Katowice, dn.22.10.2018r.

Informacja o jakosci wody basenowej
pod wzgledem spetnienia wymagan fizykochemicznych i mikrobiologicznych

(wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadac¢ woda na ptywalniach (Dz.U. 2015, nr 0, poz.2016)).

Dotyczy: Raportu z Badari nr 26230/LB/2018

Numer identyfikacyjny probki w Laboratorium: 272292

Parametry mikrobiologiczne: przekroczen NIE STWIERDZONO*

Parametry fizykochemiczne: : przekroczein NIE STWIERDZONO*

W badanym zakresie pobrana woda spetnia wymagania jakosciowe okreslone
w obowigzujacym Rozporzgdzeniu.

KIEROWNIK LA ORIUM

mgr jus ROL

* - uwzgledniono przedtozong niepewnosé wyniku interpretujac ja na korzyé¢ Zleceniodawcy

** - mozliwe jest krétkotrwate podwyiszenie stezenia chloru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3,0 mg/|

**% - potencjat utleniajaco-redukujacy (redoks) okreslony na podstawie bezposrednich wskazan elektrody o pétogniwie
Ag/AgCl z 3,5m KCI — nie przeliczony wzgledem standardowej elektrody wodorowej E,

**** _ oceniana wartos¢ stanowi réinice pomiedzy wartoscia azotandw lub utlenialnosci w wodzie w niecce basenowej a
stezeniem badanych sktadnikéw w wodzie doprowadzane]j do ptywalni

Uwaga 2:

W celu dokonania interpretacji jakosci wody basenowe] wzgledem utlenialnosci oraz azotanéw przyjeto nastepujgce

zalozenia:

e wartos¢ utlenialnosci w wodzie basenowej wynoszaca maksymalnie 4 mg/l interpretowana jest jako warto$é nie
przekraczajgca réznicy dopuszczalnej; wartosé powyie] 4 mg/l nie podlega ocenie (jesli Laboratorium nie
dysponuje wynikami jakosci wody doprowadzanej na ptywalnig)

U stezenie azotanéw w wodzie basenowej wynoszace maksymalnie 20 mg/l interpretowane jest jako stezenie nie
przekraczajgce wartosci dopuszczalnej; warto$¢ powyzej 20 mg/l nie podlega ocenie {jesli Laboratorium nie
dysponuje wynikami jakosci wody doprowadzanej na ptywalnig).

www.obiks.pl
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RAPORT Z BADAN NR 26231 /LB / 2018
Zleceniodawca: Szkota Podstawowa Nr 58
z Oddziatami Integracyjnymi im. Marii Dabrowskiej
Al. B. Krzywoustego 11
40-870 KATOWICE
Badany obiekt: Woda Stan prébki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Basen giéwny
Inne dane: Woda wprowadzana do niecki
z systemu cyrkulacji
Prébkobiorca: Laboratorium OBiK$
Data pobierania: 2018-10-08
Data dostarczenia: 2018-10-08

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 272380

Wynik Niepewnosé
Y Temperatura 282 °C 1.0 °C
Y pH 7.0 0.2
Y Chior catkowity 0.78 mg/l 0.20 mg/l
Y Chlor woiny 0.50 mg/l 0.10 mg/l
Y Chlor zwigzany 0.28 mg/l 0.07 mg/!
Y Potencjat utleniajgco-redukujgcy (redoks) 721 mV 50 mV
Y Metnosé 0.27 NTU 0.05 NTU
Y Azot azotanowy 0.70 mgl/l 0.1 mg/i
Y Azotany 3.1 mg/l 0.5 mg/l
Y Indeks nadmanganianowy (utlenialnosg) 29 mg/l 06 mg/l
Y THM - suma 0.033 mg/ 0.008 mg/l
Y Trichlorometan / Chloroform 0.033 mgtt 0.007 mg/l
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 mi
Y Liczba Pseudomonas aeruginosa 0 jtk/100 ml
Y Ogodlna liczba mikroorganizmoéw w 36°C 0 jtk/1 ml
Y Liczba Legionella sp. 0 jtk/100 mi
Y Pobieranie prébki wody V

Numer préby 272380:

Data rozpoczecia badar biologicznych: 08.10.2018r.

Data zakoriczenia badan biologicznych: 19.10.2018r.

Data zakoriczenia pozostalych badarn: 19.10.2018r.

Potencjat utleniajaco-redukujacy (redoks): zmierzony przy uzyciu elektrody Ag/AgCI z 3,5 m KCI.

KIEROWNI ORATORIUM KIEROWNIK
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Zatwierdzajgcy:

Rozdzieinik: 1 egz. Klient, 1 egz. &/a



RAPORT Z BADAN NR 26231 /LB /2018

Temperatura

P
Chilor catkowity
Chlor wolny
Chlor zwigzany
R Potencjat utleniajgco-redukujacy (redoks)
Metnosé
Azot azotanowy
Azotany
Indeks nadmanganianowy (utlenialno$é)
THM - suma
Trichlorometan / Chloroform
Liczba Escherichia coli
Liczba Pseudomonas aeruginosa
Ogblna liczba mikroorganizmoéw w 36°C
Liczba Legionella sp.
Pobieranie probki wody

LKL L L L =

Dla prébek nie pobranych dprzez Laboratorium dane dotyczace prébki zostaly podane przez Klienta, wyniki badar dotycza tylko dostarczonych probek, niepewnost wyniku nie uwzglednia pebierania.
la prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan | procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Jezeli nie podano inaczej

Metoda badawcza

PB/BT/8/B:07.05.2013

PN-EN ISO 10623:2012
PB/BT/11/E:22.06.2016
PB/BT/11/E:22.06.2016
PB/BT/11/E:22.06.2016
PB/FCH/38/D:03.06.2016

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

PN-EN 1SO 13395:2001

PN-EN ISO 13395:2001

PN-EN ISO 8467:2001

PN-EN ISO 10301:2002

PN-EN ISO 10301:2002

PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017
PN-EN ISO 16266:2009

PN-EN ISO 6222: 2004

PN-EN ISO 11731-2:2008

PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN |SO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Katowice, 2018-10-22

Strona: 2/2

Zakres metody
0.0-35.0 °C
2.0-12.0

0.02-8.0 mg/l
0.02-8.0 mg/|

od 0.02 mg/|
-150-1000 mV
0.20-800 NTU
0.20-100.0 mg/l
0.89-445.0 mg/l
0.5-800 mg/l

od 0.0010 mg/|
0.0010-0.250 mg/l

od 1 jtk/100 ml
od 1 jtk/100 ml
od 1 jtk/t mi
od 1 jtk/100 ml

Y — badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N — badanie nieakredytowane, Y(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawcy,

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznoséci wynikéw, R — zamieszczony na pierwszsj stronie
komentarz do wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Wyniki ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badan biologicznych) sa nieakredytowane.

Niepewno$¢: dla badari sensorycznych podano jako przedziat Sredniej geometrycznej, dla badari biclogicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (wspélczynnik rozszerzenia k=2,
%),

prawdopodobienstwo 95%), dla pozostalych badari okreslono jako niepewnos¢ rozszerzong (wspolczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienistwo 95%).

Dia wynikoéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sig.

Daty wykonywania badar sg identyfikowalne w zar)isach Laboratorium.,
ng P-8 ,Rozpatrywanie skarg”. Raport moze by¢ powielany jedynie w catodci.

Skargi rozpatrywane s3 zgodnie z Procedurg Ogol



OSRODEK BADAN | KONTROLI SRODOWISKA
Spoétka z 0. 0 w Katowicach

Katowice, dn.22.10.2018r.

Informacja o jakosci wody basenowej
pod wzgledem spetnienia wymagan fizykochemicznych i mikrobiologicznych

{wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadac woda na ptywalniach (Dz.U. 2015, nr 0, poz.2016)).

Dotyczy: Raportu z Badari nr 26231/LB/2018

Numer identyfikacyjny prébki w Laboratorium: 272380

Parametry mikrobiologiczne: przekroczen NIE STWIERDZONO*

Parametry fizykochemiczne: : przekroczern NIE STWIERDZONO*

W badanym zakresie pobrana woda speitnia wymagania jakosciowe okreslone
w obowigzujacym Rozporzadzeniu.

KIEROWNIK LABORAT! JIUM
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* - uwzgledniono przedtozong niepewno$é wyniku interpretujac jg na korzy$¢ Zleceniodawcy

** _mozliwe jest krétkotrwate podwyiszenie stezenia chloru wolnego do wartosci nie wiekszej niz 3,0 mg/I

*** _ potencjat utleniajgco-redukujacy (redoks) okreslony na podstawie bezposrednich wskazan elektrody o pétogniwie
Ag/AgCl z 3,5m KCl — nie przeliczony wzgledem standardowej elektrody wodorowej Ey

**** _ gceniana warto$é stanowi réznice pomiedzy wartoscig azotanéw lub utlenialnosci w wodzie w niecce basenowej a
stezeniem badanych sktadnikéw w wodzie doprowadzanej do ptywalni

Uwaga 2:

W celu dokonania interpretacji jakosci wody basenowej wzgledem utlenialnosci oraz azotandéw przyjeto nastepujace

zatozenia:

e  wartoé¢ utlenialnoéci w wodzie basenowej wynoszgca maksymalnie 4 mg/| interpretowana jest jako wartos¢ nie
przekraczajaca réznicy dopuszczalnej; warto$é powyiej 4 mg/l nie podlega ocenie (jesli Laboratorium nie
dysponuje wynikami jakosci wody doprowadzanej na plywalnie)

° steienie azotanéw w wodzie basenowej wynoszace maksymalnie 20 mg/| interpretowane jest jako stezenie nie
przekraczajace wartoéci dopuszczalnej; wartoé¢ powyzej 20 mg/l nie podlega ocenie (jesli Laboratorium nie
dysponuje wynikami jakosci wody doprowadzanej na ptywalnie).

www.obiks.pl



