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RAPORT Z BADAN NR 23919 / LB / 2018

Zleceniodaweca: Szkota Podstawowa Nr 58
z Oddziatami Integracyjnymi im. Marii Dabrowskiej
Al. B. Krzywoustego 11
40-870 KATOWICE

Badany obiekt: Woda Stan prébki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Basen gltowny

Inne dane: Woda w niecce basenowej

Prébkobiorca: Laboratorium OBIKS$

Data pobierania: 2018-09-17

Data dostarczenia: 2018-09-17

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 270268

Wynik Niepewnos$é
Y Temperatura 286 °C 1.0 °C
Y pH 7.5 0.2
Y Chlor catkowity 110 mg/l 0.28 mg/l
Y Chior wolny 0.85 mgll 0.17 mg/i
Y Chlor zwigzany 0.25 mg/ 0.06 mg/l
Y Potencjat utleniajgco-redukujacy (redoks) 737 mV 52 my
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml
Y Liczba Pseudomonas aeruginosa 0 jtk/100 mi
Y Pobieranie prébki wody \%
Numer préby 270268:
Data rozpoczecia badan biologicznych: 18.09.2018r.
Data zakonczenia badan biclogicznych: 21.09.2018r.
Data zakoriczenia pozostatych badan: 28.09.2018r.
Potencjat utleniajaco-redukujacy (redoks): zmierzony przy uzyciu elektrody Ag/AgCl z 3,5 m KCl.
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Autoryzujacy: Zatwierdzajacy: megr Justyna KROL

Rozdzielnik: 1 egz. Klient, 1 egz. a/a
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Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki zostaly podane przez Klienta, wyniki badari dotyczg
Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sa identyfikowalne u

Metoda badawcza

PB/BT/8/B:07.05.2013

PN-EN ISO 10523:2012
PB/BT/11/E:22.06.2016
PB/BT/11/E:22.06.2016
PB/BT/11/E:22.06.2016
PB/FCH/38/D:03.06.2016

PN-EN SO 9308-1: 2014-12+A1:2017

PN-EN I1SO 16266:2009

PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN 1SO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Katowice, 2018-09-28

Strona: 2/2

Zakres metody

°C

ma/l
ma/l
mg/l
mv
jtk/100 ml
jtk/100 ml

}a/_lko ‘gostarczonych prébek, niepewnosé wyniku nie uwzglednia pobierania.
ienta.

Y — badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N — badanie nieakredytowane, Y(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawcy,

(NR) - badanie wykonane metoda altematywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rownowaznosci wynikow, R — zamieszczony na pierwszej stronie
komentarz do wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Wyniki ponizej (<) | powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badar biologicznych) sg nieakredytowane.

Niepewnos¢: dla badari sensorycznych podano jako przedziat éredniej geometrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (wspdtczynnik rozszerzenia k=2,

prawdopodobieristwo 95%), dla pozostatych badar okredlono jako nispewnoé¢ rozszerzong (wspdiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%).

Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.

Daty wykonywania badari sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Procedurg Ogding P-8 ,Rozpatrywanie skarg”. Raport moze byé powielany jedynie w caloci.



OSRODEK BADAN | KONTROL! SRODOWISKA
Spotka z 0.0 w Katowicach

Katowice, dn.28.09.2018r.

Informacja o jakosci wody basenowej
pod wzgledem spetnienia wymagar fizykochemicznych i mikrobiologicznych

(wg Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadac woda na ptywalniach (Dz.U. 2015, nr 0, poz.2016)).

Dotyczy: Raportu z Badar nr 23919/1B/2018

Numer identyfikacyjny prébki w Laboratorium: 270268

Parametry mikrobiologiczne: przekroczefi NIE STWIERDZONO*

Parametry fizykochemiczne: : przekroczeri NIE STWIERDZONO*

W badanym zakresie pobrana woda spefnia wymagania jakoéciowe okreslone
w obowigzujacym Rozporzadzeniu.

KIEROWNIK LAROR -}0RIUM

mgr Justyha ROL

* - uwzgledniono przedfozong niepewnos¢ wyniku interpretujac jg na korzyéé Zleceniodawcy
** - mozliwe jest krotkotrwate podwyiszenie stgzenia chloru wolnego do wartoéci nie wiekszej niz 3,0 mg/I
*#*% - potencjat utleniajaco-redukujacy (redoks) okreslony na podstawie bezposrednich wskazan elektrody o pétogniwie

Ag/AgCl z 3,5m KCl - nie przeliczony wzgledem standardowej elektrody wodorowej E,

*#*% - oceniana warto$¢ stanowi réinice pomiedzy wartoscia azotanéw lub utlenialnoéci w wodzie w niecce basenowe] a
stezeniem badanych sktadnikéw w wodzie doprowadzanej do ptywalni

Uwaga 2:

W celu dokonania interpretacji jakosci wody basenowe] wzgledem utlenialnoéci oraz azotandéw przyjeto nastepujace

zalozenia:

*  warto$c¢ utlenialnosci w wodzie basenowej wynoszaca maksymalnie 4 mg/| interpretowana jest jako wartos¢ nie
przekraczajgca réinicy dopuszczalnej; wartosé powyiej 4 mg/l nie podiega ocenie (jesli Laboratorium nie
dysponuje wynikami jakosci wody doprowadzanej na ptywalnieg)

*  steZenie azotandw w wodzie basenowej wynoszace maksymalnie 20 mg/l interpretowane jest jako stezenie nie
przekraczajace wartosci dopuszczalnej; warto$é powyzej 20 mg/! nie podlega ocenie (jesli Laboratorium nie
dysponuje wynikami jakosci wody doprowadzanej na ptywalnie).

www.obiks.pl



